
План подготовки к отопительному периоду 2025- 2026 г.г.
в соответствии с Приказом Минэнерго России № 2234 от 13.11.2024

№
п/п Наименование Описание Примечание

1. О бщ ие сведения по объекту
1.1 А дрес объекта п. В осточны й, ул. 9 М ая, д.5
1.2 М униципальное образование М О «Восточное сельское поселение»
1.3 Н азначение объекта (жилой,

промы ш ленны й,
административны й)

Ж илой

1.4 Единая < теплоснабж аю щ ая 
организация

М У П  «ВКХ»

1.5 Год постройки 1985 год
1.6 Год проведения капитального 

ремонта/реконструкции
Не проводился

1.7 Количество подъездов 3
1.8 М атериал стен К ирпичны е
1.9 Н аличие подвала/подполья, 

цокольного этаж а
О тсутствует

1.10 Н аличие чердака О тсутствует
2. Х арактеристика объекта

2.1 Количество ж илы х помещ ений 18
2.2. Количество неж илы х помещ ений 0
2.3 Общ ая площ адь объекта (вклю чая 

подвалы, чердаки, М О П )
826,4

2.4 О бщ ая площ адь ж илы х помещ ений 456
2.5 О бщ ая площ адь неж илы х 

помещ ений
0

2.6 О тапливаемы й объем 3427
3. И нж енерны е системы  и оборудование объекта

3.1 Тепловой ввод И меется 1 шт.
3.2 Тепловой пункт О тсутствует
3.3 Тип системы  теплоснабж ения Закры тая
3.4 С хема подклю чения Зависимая
3.5 В нутридом овая систем а отопления Д вухтрубная
3.6 Н аличие циркуляции ГВС О тсутствует
3.7 Н аличие оборудованного узла учета 

(Т Э ,Т Н )
О тсутствует

3.8 М атериал трубопроводов М еталлополим ер
3.9 В одопроводны й ввод И меется 1 ш т.
3.10 Водомерны й узел О тсутствует

3.11 М атериал трубопроводов П олим ер
3.12 Э лектрический ввод И меется 1 шт.
3.13 Н аличие прибора учета 

электроэнергии
И меется

3.14 Ввод газоснабж ения О тсутствует
3.15 С истема А П П З и ды м оудаления О тсутствует
3.16 С истема приточно-вы тяж ной 

вентиляции
И меется
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3.17 Лифты, подъемники отсутствую т
4. Схема подачи ресурса на объект

4.1 теплоснабж ение Ц ентрализованное
4.2 водоснабж ение Ц ентрализованное
4.3 водоотведение Н ецентрализованное
4.4 электроснабж ение Ц ентрализованное
4.5 газоснабж ение О тсутствует

5. А нализ прохож дения преды дущ их трех отопительны х периодов
5.1 Н ачало отопительного сезона

2021-2022 г.г. 15.09.2021
2022-2023 г.г. 15.09.2022
2023-2024 г.г. 15.09.2023

5.2 Заверш ение отопительного сезона
2021-2022 г.г. 15.05.2022
2022-2023 г.г. 15.05.2023

2023-2024 г.г. 15.05.2024

5.3 Г огодны е условия
2021-2022 г.г. нестабильная тем пература 

наруж ного воздуха:
Я нварь 2022 (3 дня) Ф евраль 2022  
(4 дня)
- аном ально низкая тем пература 
наруж ного воздуха:
Я нварь 2022 (1 день)
М арт 2022 (5 дней)
- осадки с сильны м ветром: 
О тсутствовали

2022-2023 г.г. нестабильная тем пература 
наруж ного воздуха: 
отсутствовала
- аномально низкая тем пература 
наруж ного воздуха:
Я нварь 2023 (3 дня)
- осадки с сильны м ветром: 
О тсутствовали

2023-2024 г.г. нестабильная тем пература 
наруж ного воздуха:.
О тсутствовала
- аномально низкая тем пература 
наруж ного воздуха:
Д екабрь 2023 (6 дней)
Я нварь 2024 (3 дня)
Ф евраль 2024 (1 день)
- осадки с сильны м ветром: 
О тсутствовали

5.6 Технологические наруш ения по внутренним причинам
2021-2022 г.г. - физический износ и невозмож ность 

проведения рем онта из-за
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увеличения стоим ости материалов 
при неизм енном  уровне 
финансирования, отказе 
собственников от повы ш ения тариф а 
на текущ ий ремонт:
Н е заф иксировано

некачественно вы полненны е 
ремонтны е работы:
Н е заф иксировано

сам овольное вмеш ательство 
посторонних лиц в работу системы  
отопления/ГВС:
Н е заф иксировано  
- некорректная работа насосов, 
теплообменников:
Н е заф иксировано

2022-2023 г.г. - ф изический износ и невозмож ность 
проведения рем онта из-за 
увеличения стоимости м атериалов 
при неизм енном  уровне 
ф инансирования, отказе 
собственников от повы ш ения тариф а 
на текущ ий ремонт:
Н е заф иксировано

некачественно вы полненны е 
ремонтны е работы:
Н е заф иксировано

сам овольное вм еш ательство 
посторонних лиц в работу системы  
отопления/ГВС:
Н е заф иксировано

- некорректная работа насосов, 
теплообменников:
Н е заф иксировано

2023-2024 г.г. - ф изический износ и невозмож ность 
проведения рем онта из-за 
увеличения стоимости м атериалов 
при неизм енном  уровне 
ф инансирования, отказе 
собственников от повы ш ения тариф а 
на  текущ ий ремонт:
Н е заф иксировано

некачественно вы полненны е 
ремонтны е работы:
Н е заф иксировано

сам овольное вм еш ательство 
посторонних лиц в работу системы  
отопления/ГВ С :
Н е заф иксировано
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- некорректная работа насосов, 
теплообменников:
Н е заф иксировано

5.8 Схемны е условия
2021-2022 г.г.

>

тупиковое/попутное движ ение 
теплоносителя: 
попутное
- с верхней разводкой подаю щ ей 
магистрали/с ниж ней разводкой 
обеих магистралей:
с верхней разводкой подаю щ ей  
магистрали
- скры тая/откры тая прокладка труб в 
помещ ениях:
откры тая
- изолированны е/неизолированны е 
стояки:
неизолированны е стояки
- диам етры  трубопроводов:
50 д.м м
- отопительны е приборы  (радиаторы , 
конвекторы , ребристы е трубы): 
радиаторы

одностороннее/разностороннее 
подклю чение отопительны х 
приборов: 
одностороннее
- оборудование (циркуляционны е 
насосы, водоподогреватели, 
теплообм енники):
отсутствует
- автоматические (погодозави'симые) 
регуляторы, см есительны е установки 
(насосы, элеваторы, Т Р Ж ): 
О тсутствует
- ГВС с циркуляцией /тупиковое 
ГВС:
О тсутствует

•

2022-2023 г.г. тупиковое/попутное движ ение 
теплоносителя: 
попутное
- с верхней разводкой подаю щ ей 
магистрали/с ниж ней разводкой 
обеих магистралей:
с верхней разводкой подаю щ ей  
магистрали
- скры тая/откры тая прокладка труб в 
помещ ениях:
откры тая
- изолированны е/неизолированны е 
стояки:
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«

неизолированны е
- диам етры  трубопроводов:
50 д.м м .
- отопительны е приборы  (радиаторы, 
конвекторы , ребристы е трубы): 
радиаторы

одностороннее/разностороннее 
подклю чение отопительны х 
приборов: 
одностороннее
- оборудование (циркуляционны е 
насосы, водоподогреватели, 
теплообменники):
О тсутствует
- автоматические (погодозависимы е) 
регуляторы , смесительны е установки 
(насосы , элеваторы, ТРЖ ): 
О тсутствует
- ГВС с циркуляцией /тупиковое 
ГВС:
О тсутствует

2023-2024 г.г. тупиковое/попутное движ ение 
теплоносителя: 
попутное
- с верхней разводкой подаю щ ей 
м агистрали/с ниж ней разводкой 
обеих магистралей:
с верхней разводкой подаю щ ей  
м агистрали
- скры тая/откры тая прокладка труб в 
помещ ениях:
откры тая

изолированны е/неизолированны е
стояки:
неизолированны е стояки
- диам етры  трубопроводов:
50 д.м м
- отопительны е приборы  (радиаторы, 
конвекторы , ребристы е трубы): 
радиаторы

одностороннее/разностороннее 
подклю чение отопительны х 
приборов: 
одностороннее
- оборудование (циркуляционны е 
насосы , водоподогреватели, 
теплообменники):
О тсутствует
- автоматические (погодозависимы е) 
регуляторы , см есительны е установки 
(насосы, элеваторы, ТРЖ ):
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О тсутствует
- ГВС с циркуляцией /тупиковое 
ГВС:
О тсутствует

5.9 Н аличие обращ ений по качеству параметров м икроклим ата в помещ ениях, теплоносителя
2021-2022 г.г. О тсутствует
2022-2023 г.г. О тсутствует
2023-2024 г.г. О тсутствует

5,10 А варийные ситуации
2021-2022 г.г. протечки запорной арматуры, 

трубопроводов и т .п .:
О тсутствует

2022-2023 г.г. протечки запорной арматуры, 
трубопроводов и т.п.:
О тсутствует

2023-2024 г.г. протечки запорной арматуры, 
трубопроводов и т .п . :
О тсутствует

5.11 О собенности ф ункционирования объектов теплоснабж ения и их оборудования
2021-2022 г.г. в ш татном реж име «

2022-2023 г.г. в ш татном реж им е
2023-2024 г.г. в ш татном реж име

6. М ероприятия организационного характера
6.1 П роведение совместного осм отра 

объекта (с участием  собственников 
объекта теплоснабж ения, 
теплопотребляю щ ей установки)

Срок вы полнения: 
с 25.07.2025г. 
по 13.08.2025г.

6.2 С инхронизация плана подготовки к 
отопительному периоду с таковы м 
Е Т О (Т С О )

Срок вы полнения: 
До 30.04.2025 г.

6.3 П одготовка организационно­
распорядительны х докум ентов 
организации о назначении 
ответственны х лиц за безопасную  
эксплуатацию  тепловы х 
энергоустановок для объектов, не 
являю щ ихся ОП О

Срок выполнения: 
с 21.04.2025 г. 
по 15.05.2025 г.

6.4 Разработка перечня документации 
эксплуатирую щ ей организации для 
объектов, не являю щ ихся ОПО

Срок вы полнения: 
с 21.04.2025 г. 
по 15.05.2025 г.

6.5 О беспечение проведения обучения, 
проверки знаний лиц, отвечаю щ их 
за обслуж ивание
теплопотребляю щ их установок, в 
т.ч. знаний норм по охране труда

Срок вы полнения: 
14.04.2025 г. 
по 29.08.2025 г.

7. М ероприятия технического характера
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т.ч. знаний норм по охране труда
7. М ероприятия технического характера

7.1 Испытания оборудования тепловых 
пунктов и систем теплопотребления 
на плотность и прочность

Срок выполнения: 
с 25.07.2025 г. 
по 13.08.2025 г.

ил и 
тэтэ
(Приказ 
№115 от 
24.03.2003)

7.2 Промывка тепловых пунктов и 
систем теплопотребления

Срок выполнения: 
с 25.07.2025 г. 
по 13.08.2025 г.

п.11.1
ПТЭТЭ 
(Приказ 
№115 от 
24.03.2003)

7.3 Обеспечение освещения помещений 
подвала

Срок выполнения: отсутствует  
подвал

7.4 Проведение обследования дымовых 
и вентиляционных каналов

Срок выполнения: 
с 25.07.2025 г. 
по 13.08.2025 г.

8. П одготовка к отопительном у периоду теплового контура здания
8.1 Замена контурного уплотнителя 

входных дверей
Срок выполнения: 
с 25.07.2025 г. 
по 13.08.2025 г.

8.2 Ремонт кровли Срок выполнения: 
с 15.04.2025г. 
по 25.07.2025 г.

85 м2

8.3 Замена оконных блоков на 
современные энергоэффективные

Н е требуется

8.6 Замена/ремонт заполнений 
подвальных окон

П одвальное пом ещ ение  
отсутствует

8.7 Ремонт отмостки Н ет возм ож ности для проведения  
работ
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